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Våra produkter utvecklas ständigt och vi förbehåller oss därför rätten till 
ändringar. 
Vi tar inte heller ansvar för eventuella feltryck. 

! Alla elektriska inkopplingar måste 
utföras av fackman.
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1. Beskrivning

1.1. HASTIGHETER VENTILATION

AWAY:  

Om 

HOME:  

HIGH:  
 

 
Om  

FIREPLACE:
 

 

Om  

COOKER HOOD:

Nordic aggregat som är tillvekade 
efter 1/10-2022 är förberedda för 
NordicPanel från fabrik.

i

’’NordicPanel’’.
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1.2. TEMPERATURER VENTILATION

   

  

HOME:

1.3. VARMVATTEN ECONORDIC W4/WH4 

ECO:

Om 

COMFORT:

BOOST:

1.4. VÄRME ECONORDIC WH4

+0.0

Inställd värmekurva parallell förskjuts uppåt och nedåt i steg om +-0,5. 
Min avvikelse är -10,0 och max +10,0
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2. Skärmar

2.1. HEMSKÄRM ECONORDIC W4

STOP

DI

1

2
20.0°C

 

DI

STOP

 

 

Ikoner till hemskärm EcoNordic WH4

1

3

 

 

20°C  

2

2 Ventilation

Statusfält
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3

2.2. HEMSKÄRM ECONORDIC WH4

STOP

DI

1

2

20.0°C

3

0,0
4

Ikoner till hemskärm EcoNordic WH4

1

 

DI

STOP

 

 

2

 

 

20°C  

2

Statusfält

Ventilation

Varmvatten
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3

0,0

4

Värme

Varmvatten
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2.3. SKÄRMSLÄCKARE

DI

20.0°C

STOP

2.3.1. Skärmsläckare EcoNordic W4

DI

20.0°C

Ikoner till skärmsläckare EcoNordic W4

2

DI

STOP

20.0°C
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2.3.2. Skärmsläckare EcoNordic WH4

DI

20.0°C

STOP

-1,0

DI

20.0°C-1,0

Ikoner till skärmsläckare EcoNordic W4

2

DI

STOP

20.0°C
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2.6. INFOSKÄRM

Ikoner till infoskärm 

2.7. KONFIGURATIONSSKÄRM

2.8. KOMMUNIKATIONSSKÄRM

Modbus

2.4. UNDERHÅLLSLARM

Code 1011

Ikoner till Underhållslarm 

 

Code 1011

 

2.5. A-LARM

Code 2010

Ikoner till a-larm 

Code 2010
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2.9. UPPGRADERINGSSKÄRM

web. 

Upgrade software on AHU

2.10. ÖVERSIKTSSKÄRM 1

Menyväg till översiktsskärm 1

W4

WH4
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10°C

20°C

22°C

15°C

/

25°C

15°C

721ppm

38%

50%

50%

100%

100%

DI1
DI2
X8

25%

25%

ON/OFF

ON/OFF

25%

ON/OFF

ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF

365

ON OFF

STOP STOP

E
STOP

E
STOP

STOP STOP

50l/s  100 rpm

50l/s  100 rpm
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Ikoner till översiktsskärm 1

2

3
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Funktion Ikon Status

HIGH

ON

OFF

HOME

ON

OFF

AWAY

ON

OFF

STOP

STOP ON

STOP OFF

FIREPLACE

ON

OFF

COOKER 
HOOD

ON

OFF

NÖDSTOPP

E
STOP ON

E
STOP OFF

CO 
DETEKTOR

ON

OFF

RÖK 
DETEKTOR

 
ON

 
OFF

 
ON

 
OFF

 
STOP ON

 
STOP OFF

 
ON

 
OFF

BRAND-
SPJÄLL
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2.11. ÖVERSIKTSSKÄRM 2

2.11.1. EcoNordic W4

61.3°C

ON/OFF

Ikoner till översiktsskärm EcoNordic W4

 temp.)

 

 

Menyväg till översiktsskärm 2
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2.12. ÖVERSIKTSSKÄRM 2

2.12.1. EcoNordic WH4

61.3°C

ON/OFF

18.1°C

14.3°C

Menyväg till översiktsskärm 2

Ikoner till översiktsskärm EcoNordic WH4

 

  

  

 temp.)
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Code 2010

2.13. LARMSKÄRM Ikoner till alarmskärm 

 

Felsökning

Allmän information:

Ikon/Kod Fel Förklaring Produktägare 
Vad kan jag göra?

 Code 1001 genererar ett larm.

Code 1002  genererar ett larm.

 Code 1003 genererar ett larm.

 Code 1004 genererar ett larm.

 Code 1005 genererar ett larm.
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 Code 1006 larm.

 Code 1007

 Code 1008

1009

Code 1010  

Code 1011  

Code 1020   

1022  
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Ikon/Kod Fel Förklaring Produktägare 
Vad kan jag göra?

1023  

1024  

1025  

1026
elpatronen.

 

1027  

1028  

1029
vattenbatteri, zon 2.

 

1030
zon 2.

 

1032  

1033  

1034  

1035  

1036  
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1039
 

 

1040

 
 

 

2001

 

 

2002

 

 

2003

 

 

2004 Brandlarm – B1 eller B3 över 
 

 

2005

 

 

 

 

 

2007

 

 

2008 elpatron ett larm. 
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Ikon/Kod Fel Förklaring Produktägare 
Vad kan jag göra?

2009 värmebatteri, zon 2

 

 

 Code 2010
värmebatteri

2011 zon 2 

 

 

2014
M6, M8, M14

 

 

2016
 

 

2018
 

2019
 

 
 

 

golvvärme. 

 

 

2020

 

 

2024

2025
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3001

3002

3003  

3004  

3006  

3007

 
 

 

 

9001  

9002  

9003  

9004  

9005  

9006  

9007  



24

N O R D I C P A N E L

Ikon/Kod Fel Förklaring Produktägare 
Vad kan jag göra?

9008 2 2  

9009 2 
2

 

9010 2  

9011  

9012  

9013  

9014  

9015 inverter
 

9016 inverter
 

9017  

9018 inverter
 

9019 inverter  
 

9020  

9021  
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9022  

9023 inverter
 

9024  

9025

 

 

9026

 

 

9027  

9028  

9029
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3. Uppstart

3

3.1. UPPSTARTSSKÄRM

NordicPanel
V2.00

Ikoner till uppstartsskärm 

1 2 3 4 5

6 7 8

3.2. INNLOGGNINGSSKÄRM

1000

 
.

Ikoner till innloggningsskärm
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3.3. FLÄKT- OCH TEMPERATUR-
INSTÄLLNINGSSKÄRM ECONORDIC

3 3  

39l/s
39l/s

67l/s
67l/s

94l/s
94l/s

97l/s
36l/s

97l/s
36l/s

18.0°C

23.5°C

l/sm3/h

W4 W4

WH4 WH4
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skärm 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

39l/s
39l/s

 .
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3.4. TIMERSKÄRM

.

Menyväg till timerskärm

12M

30m
30m

30m
60m

60m
240m

W4 W4

WH4 WH4
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Ikoner till timerskärm

              12M

                    

                      30m

                      30m

                               60m

                  240m
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W4 W4

WH4 WH4

3.5. INSTÄLLNINGSSKÄRM

Menyväg till inställningsskärm

ON

OFF
OFF

Ikoner till fuktinställningsskärm
 

 ON/OFF

  ON/OFF

 
ON-OFF / %
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3.6. VAL AV SKÄRMSLÄCKARE

1.
2.
3.

Menyväg till skärmsläckare

W4 W4

WH4 WH4

1
2
3

Skärmsläckare 1

Skärmsläckare 2

Skärmsläckare 3

20.0°C20.0°C

20.0°C20.0°C

Ikoner till val av skärmsläckare
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3.7. HÅRD-/MJUKVARUINFO. SKÄRM

Menyväg till hård-/mjukavuskärmen

800210-01140

W4 W4

WH4 WH4

Flexit serial num.

800210-01140

Ikoner till hård-/mjukvaruinfo.skärm 
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4. Larmhantering

A-larm:

B-Underhåll:

Code 2010

Skärmsläckare

Hemskärm

Status:

20.0°C

20.0°C

A-Larm skärmsläckare Code 2010

Code 2010

Code 2010

Code 2010

Larm menyn

Status:

Status:

Status:

Manualen:

20.0°C
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A-larm B-underhåll Tillstånd Situation

Åtgärd:

larmet genom 

med 

Åtgärd:

Åtgärd:

larmet genom 

med 

Åtgärd:

larmet genom 

med 

Code 2010

Status:

Code 2010

Code 2010
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Code 2010

Skärmsläckare

Hemskärm

20.0°C

20.0°C

B-Underhåll skärmsläckare

20.0°C

Status:

Code 1011

Larm menyn

Status:

Status:

Manualen:

Code 1011

Code 1011
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Åtgärd:

larmet genom 

med 

Åtgärd:

Åtgärd:

larmet genom 

med 

Code 1011

Status:

Code 1011
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5. Hastighetsinställning

AWAY:

Om 

HOME:  

HIGH:  
 

 
Om  

FIREPLACE:

COOKER HOOD:  
 

AWAY till HOME

OBS!
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20.0°C

20.0°C+0.0

EcoNordic W4 EcoNordic WH4
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6. Temperaturinställning

NordicPanel, AWAY HOME. 

   

AWAY:  

  

HOME:
 

grader. 

20.0°C

20.0°C+0.0

EcoNordic W4 EcoNordic WH4

20.0°C



41N O R D I C P A N E L



42

N O R D I C P A N E L

7. Menyöversikt EcoNordic 

-1.9°C

21.0°C

22.0°C

7.1. MENYÖVERSIKT W4

20°C

20.0°C

18.1°C

14.3°C

Val av värmevattenmode

V2.00
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1 2 3 4 5

6 7 8

39l/s

39l/s

10M

1

2

3

FW=03.39.03.32
BL=00.05.02.0003
SVS=300.4
SBC=13.24

20.0°C

Modbus

20.0°C

ON

Code 2010Code 2010

Code 1010Code 1010

ON
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7.2. MENYÖVERSIKT WH4

20°C
0,0

20.0°C

+1,0

Val av värmevattenmode

-1.9°C

21.0°C

22.0°C

V2.00

18.1°C

14.3°C
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1 2 3 4 5

6 7 8

39l/s

39l/s

10M

1

2

3

FW=03.39.03.32
BL=00.05.02.0003
SVS=300.4
SBC=13.24

ON

20.0°C
Code 2010Code 2010

Code 1010Code 1010

Modbus

20.0°C

ON

Upgrade software on AHU
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Flexit AS, Moseveien 8, N-1870 Ørje 
www.flexit.se


